
Schaltplan zur Anbindung des 1U0022 Leaflet HEMS

Consolinno Energy GmbH

Franz-Mayer-Straße 1
93053 Regensburg

Tel.: +49 (0)941 20300 333
E-Mail: service@consolinno.de
Serviceportal: service.consolinno.de

Folgend ist der schematische Anschluss
des 1U0022 Leaflet HEMS und weiterer Peripherie dargestellt.
Für den fachgerechten Anschluss der Wärmepumpe, Wallbox 
und des Wechselrichters, müssen deren Montage-
bzw. Betriebsanleitungen zwingend beachtet werden.

Der folgende Anschlussplan beinhaltet:
-1U0022 Leaflet HEMS
-Schematische Darstellungen von
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Bei mehreren
RS485-Busteilnehmern, 

Verdrahtung mittels
Daisy-Chain durchführen.

Siehe auch Dokument
"1SP0004_RS485"

Router/Switch - Heimnetzwerk

Internet

Option 1 (magenta)
Anbindung mittels TCP über 
Heimnetzwerk oder mittels 
direkter Anbindung über LAN2/3

Option 2 (orange)
Anbindung mittels RS485
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